Załącznik Nr 1 do UMOWY NR WI.272.......2020  z dnia …….......2020 r.

Zakres czynności konserwacyjnych i utrzymania oświetlenia

	L.p.
	                Rodzaj usługi
	Nazwa
	Orient.

	
	
	jedn.
	ilości

	
	
	obmiaru
	robót

	1
	2
	3
	4

	1
	Wymiana lamp sodowych  70W
	szt.
	50

	2
	Wymiana lamp sodowych 100W
	szt.
	50

	3
	Wymiana lamp sodowych 150W
	szt.
	30

	4
	Wymiana lamp sodowych 250W
	szt.
	10

	5
	Wymiana lamp E27 w parkowych oprawach słupkowych na nowe LED
	szt.
	5

	6
	Wymiana lamp metalohalogenowych 70W w parkowych oprawach posadzkowych
	szt.
	5

	7
	Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne 70W z wysokoprężnymi lampami sodowymi
	szt.
	5

	8
	Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne 100W z wysokoprężnymi lampami sodowymi
	szt.
	5

	9
	Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne 150W z wysokoprężnymi lampami sodowymi
	szt.
	4

	10
	Demontaż starych opraw parkowych i wymiana na nowe kompletne min. 38W z lampami LED
	szt.
	5

	11
	Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne min. 72W z lampami LED
	szt.
	5

	12
	Demontaż starej oprawy i wymiana na oprawę z demontażu (materiał zamawiającego)
	szt.
	100

	13
	Montaż wysięgnika stalowego ocynkowanego do opraw o długości do 1,5m
	szt.
	4

	14
	Mycie kloszy z udziałem podnośnika 
	szt.
	5

	15
	Wymiana styczników 1 fazowych 25A
	szt.
	10

	16
	Wymiana styczników 3 fazowych 40A
	szt.
	3

	17
	Wymiana zegara sterującego na nowy zapewniający możliwość wyłączenia nocnego
	szt.
	5

	18
	Wymiana wyłączników zmierzchowych
	szt.
	2

	19
	Wymiana wkładek topikowych do 25A
	szt.
	50

	20
	Wymiana wkładek topikowych do 63A
	szt.
	20

	21
	Wymiana wyłączników samoczynnych S301,C25A
	szt.
	10

	22
	Wymiana zapłonników
	szt.
	30

	23
	Wymiana stateczników 70÷400W
	szt.
	30

	24
	Wymiana układów zapłonowych
	szt.
	30

	25
	Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów sterujących
	szt.
	200

	26
	Lokalizacja uszkodzenia kabla
	szt.
	20

	27
	Wymiana kabli YAKY 4x25 w rurach w podłożu gruntowym
	mb
	200

	28
	Wymiana kabli YAKY 4x35 w rurach w podłożu gruntowym
	mb
	200

	29
	Wymiana kabli YAKY 4x25 w rurach w podłożu o nawierzchni z kostki lub asfaltowym
	mb
	100

	30
	Wymiana kabli YAKY 4x35 w rurach w podłożu o nawierzchni z kostki lub asfaltowym
	mb
	100

	31
	Wymiana przewodów YDY 3x2,5 w słupach oświetl.
	mb
	60

	32
	Montaż linii napowietrznej ASXn 4x25mm
	mb
	350

	33
	Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach
	szt.
	10

	34
	Wymiana zużytych słupów stalowych do 8m na nowe stalowe ocynkowane kompletne (zapewniające świecenie) z wysięgnikami, oprawami i lampami min. 100W na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym
	szt.
	10

	35
	Wymiana zużytych słupów stalowych do 5m na nowe aluminiowe anodowoane kompletne (zapewniające świecenie) na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym z oprawami parkowymi 
LED min. 38W
	szt.
	5

	36
	Wymiana zużytych słupów stalowych do 8m na nowe stalowe ocynkowane kompletne (zapewniające świecenie)  na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym z wysięgnikami, oprawami i lampami LED min. 72W 
	szt.
	12

	37
	Zabezpieczenie uszkodzonych słupów  w wyniku kolizji lub inych zdarzeń (zabezpieczenie miejsca, oznakowanie, odłączenie zasilania, wywiezienie i utylizacja odpadów)
	kpl.
	4

	38
	Pionowanie słupów 
	szt.
	3

	39
	Malowanie słupów stalowych farbą antykorozyjną
	szt.
	10

	40
	Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK
	szt.
	20

	41
	Wymiana złączy zerowych IZK
	szt.
	20

	42
	Wymiana złączy fazowych IZK
	szt.
	20

	43
	Wymiana pokryw wnękowych na słupach
	szt.
	5

	44
	Wymiana uszkodzonych szafek oświetleniowych
	szt.
	6

	45
	Prowadzenie przeglądów oświetlenia 
	kpl.
	1

	46
	Demontaż, montaż i składowanie świetlnych ozdób świątecznych (83 sztuki)
	kpl.
	1

	47
	Wymiana panela fotwoltaicznego 149x67,5cm 125÷150W w lampie hybrydowej
	szt.
	3

	48
	Wymiana siłowni wiatrowej w lampie hybrydowej
	szt.
	1

	49
	Wymiana oprawy 24W w lampie hybrydowej
	szt.
	1

	50
	Wymiana słupa stalowego ocynkowanego 6m w lampie hybrydowej
	szt.
	1

	51
	Wymiana akumulatora w lampie hybrydowej
	szt.
	2

	52
	Wymiana regulatora solarnego w lampie hybrydowej
	szt.
	1

	53
	Wymiana regulatora siłowni wiatrowej w lampie hybrydowej
	szt.
	1


1. W celu zapewnienia należytej eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego Wykonawca ma obowiązek w oparciu o wytyczne i zgłoszenia (wskazania) Zamawiającego:

1) utrzymywać świecenie wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach (czas załączania/wyłączania oświetlenia), kontrolować i regulować poprawność ustawień zegarów sterujących oraz styczników i przekaźników zmierzchowych,

2) utrzymywać we właściwym stanie technicznym oprawy oświetleniowe, czyścić klosze tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności oraz strumienia świetlnego oprawy,

3) wymieniać uszkodzone, zniszczone oprawy uliczne oraz parkowe na nowe energooszczędne (np. po kolizji drogowej) i odbudowywać odcinki nieczynnego oświetlenia (kabel ziemny lub napowietrzny, słup, wysięgnik, oprawa),

4) wymieniać i uzupełniać w oprawach oświetleniowych: źródła światła na energooszczędne, klosze, dławiki, oprawki, kondensatory, układy zapłonowe, regulatory mocy - w ciągu...............dni od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Zamawiający wymaga by stosować wysokoprężne lampy sodowe lub równoważne pod względem współczynnika trwałości lamp i klasy wydajności energetycznej. Rozliczenie zlecenia nastąpi kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem jednostkowych cen ryczałtowych złotych brutto według oferty.

5) wymieniać uszkodzone słupy i latarnie oświetleniowe,

6) wymieniać (uzupełniać) w latarniach oraz w szafkach oświetleniowych wyeksploatowane lub uszkodzone przewody, tabliczki słupowe, listwy zaciskowe, wkładki topikowe lub zabezpieczenia nadprądowe, podstawy bezpiecznikowe, pokrywy i uszczelki wnęk słupowych, zamknięcia drzwiczek oraz styczniki w szafkach oświetleniowych, itp.,

7) utrzymywać we właściwym stanie technicznym sieci zasilające urządzenia oświetleniowe, w tym lokalizować i naprawiać uszkodzenia w sieci oświetleniowej kablowej i napowietrznej, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń,

8) malować słupy i wysięgniki,

9) utrzymać jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania,

10) regulować przekrzywione oprawy, słupy i wysięgniki do pozycji prawidłowej,

11)  usuwać z opraw nad chodnikami sople lodowe,

12) demontować, montować i składować świetlne ozdoby świąteczne w terminach i miejscach ustalonych z Zamawiającym,

13) zapewnić dyżur umożliwiający przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń (od Zamawiającego, i innych służb lub osób) o awariach w każdym czasie trwania umowy,

14) w przypadku wydarzenia się kolizji drogowej polegającej na uszkodzeniu słupa oświetleniowego i zatarasowaniu pasa ruchu drogowego lub uszkodzeniu słupa zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego, rozpocząć usuwanie uszkodzenia w czasie natychmiastowym od chwili poinformowania przez służby drogowe, Policję lub pracowników Urzędu Miasta Bystrzyca Kłodzka, nie później jednak niż w ciągu godziny.

15) likwidować zagrożenia, wynikłe z losowych zdarzeń (wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa): w czasie do 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi oraz doprowadzić uszkodzone urządzenia do stanu technicznego nie zagrażającemu zdrowia i życia osób trzecich w ciągu  48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia,

16) informować Zamawiającego o zgłoszonych usterkach i awariach (sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych) oraz o dokonywanych likwidacjach w/w usterek,

17) posiadać stały dostęp do Internetu oraz urządzenie (komputer wraz z oprogramowaniem systemowym) umożliwiającym współpracę z Zamawiającym drogą elektroniczną,

18) wykonywać pomiary:

· skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

· rezystancji uziemień,

· napięć i obciążeń obwodów oświetleniowych.

19) zapewniać transport na własny koszt dla potrzeb:

· przeglądu i kontroli stanu technicznego systemu oświetlenia – min. raz na 6 miesięcy, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym,

· odbioru wykonanych prac konserwacyjnych - w każdym czasie realizacji umowy,

20) zapewniać wyłączenie lokalnego oświetlenia (według wskazań miejsca, czasu i ilości punktów świetlnych) i ponowne ich włączenie, na czas trwania spektakli plenerowych oraz imprez z udziałem sztucznych efektów świetlnych i iluminacji,

21) prowadzić bieżącą współpracę z Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, urządzeń oświetlenia ulicznego podwieszonego na słupach energetycznych /linie napowietrzne/, zasilania szaf oświetleniowych,

22) w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiast powiadomić pogotowie energetyczne i egzekwować, aby niezwłocznie usunięto awarię,

23) w przypadku prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego,

24) dokonywać przeglądów sieci i urządzeń oraz określać ich stan techniczny pod kątem zgodności z zakresem prac objętych niniejszą umową; z powyższego przeglądu należy sporządzić raport Zamawiającemu, z wnioskami o ewentualnej potrzebie modernizacji systemu oświetleniowego - przeglądy dokonywane wg ustaleń z Zamawiającym, np. w czasie regulacji ustawień zegarów sterujących,

25) dokonywać objazdów linii napowietrznych, linii kablowych, punktów świetlnych oraz urządzeń sterujących i zasilających (wg obowiązujących przepisów lub ustaleń z Zamawiającym z przedłożeniem protokołu z objazdu/kontroli), zapewniając poprawne działanie punktów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, wymaganiami dotyczącymi eksploatacji urządzeń energetycznych, obowiązujących norm oraz przepisów prawa,

26) uczestniczyć w odbiorach remontowanych urządzeń.

27) usprawniać nieczynne lub uszkodzone punkty hybrydowego systemu oświetlenia na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
2. Ponadto Wykonawca ma obowiązek:

1) w przypadku przekazania bądź odbioru remontowanego oświetlenia ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 3 dniowym                      o planowanym terminie przedmiotowego spotkania;

2) w przypadku prac związanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni tymczasowy projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, teren zabezpieczy w odpowiedni sposób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181 z późn. zm.). Po zakończonych pracach ziemnych Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego;

3) w przypadku prac związanych z usuwaniem awarii na urządzeniach będących własnością Zakładu Energetycznego Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wszelkie naprawy  i wyłączenia energii                       z Zakładem Energetycznym oraz ponieść wszelkie koszty z tym związane;

4) wykonawca własnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych (źródła światła, elementy opraw, słupy, kable, itp.), chyba że zdemontowane elementy nadają się do ponownego wykorzystania – w takim przypadku wykonawca przekaże te elementy Zamawiającemu;

5) Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia drogi lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy;

6) Wykonawca wymienia zużyte źródła światła również w oświetleniu objętym gwarancją;  

7) Wykonawca na własny koszt zorganizuje, zagospodaruje i uporządkuje teren, na którym będą prowadzone prace objęte zamówieniem;

8) Wykonawca na własny koszt oznakuje teren prac;

9) eksploatacja, naprawa i modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego, musi odbywać się bez wyłączeń urządzeń i linii zasilających techniką, prac pod napięciem (PPN) do 1 kV; 

10) Wykonawca organizuje i wykonuje prace eksploatacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz BHP, przy udziale wykwalifikowanego personelu; 

11) Wykonawca uruchamia oświetlenie w okresie dziennym, tylko w szczególnych przypadkach i po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
12) W przypadku realizacji w 2021 r. przez Gminę Bystrzyca Kłodzka zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka” Wykonawca ma obowiązek współpracy z wyłonionym Wykonawcą na powyższe zadanie w zakresie: udostępniania szaf oświetleniowych, udzielania wszelkich informacji dotyczących zasilania obwodów oświetleniowych, przejęcia i zmagazynowania sprawnych zdemontowanych opraw z lampami sodowymi lub LED (do 400 szt.).   
